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RIEPILOGO CLASSI DI UNITA' TECNOLOGICHE

Classe di Unita' Tecnologiche

Sigla Elaborati

Sito

STRUTTURA

Insieme delle unita tecnologiche e degli elementi
tecnici appartenenti al sistema edilizio aventi
funzione di sostenere i carichi del sistema edilizio
stesso e di collegare staticamente le sue parti.

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema
edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni
del sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema
edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni
del sistema edilizio stesso dal terreno sottostante o
dalle strutture di fondazione.

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o
suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di
separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso
dallo spazio esterno sovrastante.

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema
edilizio aventi funzione di dividere gli spazi interni
del sistema edilizio stesso.

PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA
Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema
edilizio aventi funzione di dividere gli spazi interni
del sistema edilizio stesso.

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA
Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema
edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni
del sistema edilizio stesso dagli spazi esterni
sottostanti.

IMPIANTI IDROSANITARI E GAS

Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio
aventi funzione di addurre, distribuire e consentire
I'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni
del sistema edilizio stesso o degli spazi esterni
connessi, nonché distribuire ed erogare combustibili
gassosi.

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Insieme egli elementi tecnici del sistema edilizio
aventi funzione di creare e mantenere negli spazi
interni del sistema edilizio stesso determinate
condizioni termiche, di umidita e di ventilazione.

IMPIANT! ELETTRICI

Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio
aventi funzione di addurre, distribuire ed erogare
energia elettrica.
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IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI
Insieme delle unita tecnologiche e degli elementi
tecnici del sistema edilizio aventi funzione di tutelare
gli utenti e/o il sistema edilizio stesso a fronte di
situazioni di pericolo.

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio
aventi funzione di distribuire e regolare flussi
informativi telefonici e dati.

AREE ESTERNE

Insieme di unita tecnologiche e di elementi tecnici
aventi funzione di consentire o facilitare I'esercizio di
attivita degli utenti negli spazi esterni connessi con il
sistema edilizio.

SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - STRUTTURA

STRUTTURA / Di fondazione

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica
descrizione

norme legislative specifiche

norme volontarie specifiche

STRUTTURA / Di elevazione

codice
classe di unita tecnologica
unita tecnologica

descrizione

norme legislative specifiche

norme volontarie specifiche
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01 .01
STRUTTURA
Di fondazione

Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di
trasmettere i carichi del sistema edilizio stesso al terreno.

Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Decreto Ministeriale 2 luglio 1981

Circolare Ministeriale 30 luglio 1981 n. 21745

Decreto Ministeriale 20 novembre 1987

Circolare Ministeriale 4 Gennaio 1989 n. 30787

Decreto ministeriale 16 gennaio 1996

Circolare ministeriale 10 aprile 1997, n. 65

Eurocodici

01.02
STRUTTURA
Di elevazione

Insieme degli elementi tecnici del sistema edilzio aventi funzione di
sostenere i carichi verticali e/o orizzontali, trasmettendoli alle strutture di
fondazione.

Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Decreto Ministeriale 2 luglio 1981

Circolare Ministeriale 30 luglio 1981 n. 21745

Decreto Ministeriale 20 novembre 1987

Circolare Ministeriale 4 Gennaic 1989 n. 30787

Decreto ministeriale 16 gennaio 1996

Circolare ministeriale 10 aprile 1997, n. 85

Eurocodici

UNI 9053!-3
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SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura

codice 02 .01
classe di unita tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE
unita tecnologica Muratura

norme legislative specifiche Legge n. 10/91
DPR n. 412/93
norme volontarie specifiche UNI 8369 -1/2/3/4
UNI 8012
UNI 7959- UNI 7960 - UNI 5958
UNI EN 87
UNI 8898
UNI 7049
UNI 8369/5
UNI 8752

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Complementi

codice 02 .09
classe di unita tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE
unita tecnologica Complementi

SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE / Solai a terra

codice 03.01

classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE
unita tecnologica Solai a terra

norme volontarie specifiche UNI 7999

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE / Solai su spazi esterni aperti

codice 03 .03

classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE
unita tecnologica Solai su spazi esterni aperti

norme volontarie specifiche UNI 7999
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SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza

codice 04 .01
classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
unita tecnologica Copertura a terrazza

norme volontarie specifiche UNI 7998
UNI 8091
UNI 8627
UNI 8089
UNI 8898/1
UNI 5958

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Complementi

codice 04 .04
classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
unita tecnologfca Complementi

SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - PARTIZIONE VERTICALE INTERNA

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne

codice 05 .01
classe di unita tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
unita tecnologica Pareti interne
norme volontarie specifiche UNI 8087
UNI 8012
UNI 8752

SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA
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SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA / Balconi, logge e passerelle

codice 07 .01

classe di unita tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA
unita tecnologica Balconi, logge e passerelle

norme volontarie specifiche UNI 7999

SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI ELETTRICI | Alimentazione

codice 13 .20

classe di unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI

unita tecnologica Alimentazione

descrizione Insieme degli elementi tecnici aventi funzione di alimentare e fornire
energia elettrica ai carichi dell'impianto.

norme legislative specifiche DPR 27/4/55 n.547

DPR 07/01/56 n.164
Legge 01/03/68 n.186
Legge 18/10/77 n.791
DPR 29/07/82 n.577
Legge 05/03/90 n.46
Legge 28/03/91 n.109
DPR 8/12/91 n.447
DM 20/02/92
DM 20/5/92 n.569
DM 23/05/92 n.314
DM 26/8/92
DM 09/04/94
D.Lgs 19/09/94 n.626
DM 30/06/95 n.418
DM 18/03/96
DM 19/08/96
D.Lgs 25/09/96
norme volontarie specifiche CEl 11-1/CEl 11-27/CE| 11-48
CEI 17-1/CEI 17-4/CEl 17-6/CEI 17-46
CEl 64-4/CEI 64-8/CEI| 64-13/CE| 64-14/CE| 64-15
CEl 84-50/CEl 64-52

IMPIANTI ELETTRICI / Distribuzione

codice 13.21

classe di unita tecnologica IMPIANT| ELETTRICI

unita tecnologica Distribuzione

descrizione Insieme degli elementi tecnici aventi funzione di distribuire l'energia
elettrica ai carichi dell'impianto.

norme legislative specifiche DPR 27/4/55 n.547
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norme volontarie specifiche

DPR 07/01/56 n.164
Legge 01/03/68 n.186
Legge 18/10/77 n.791
DPR 29/07/82 n.577
Legge 05/03/90 n.46
Legge 28/03/91 n.109
DPR 6/12/91 n.447
DM 20/02/92

DM 20/5/92 n.569
DM 23/05/92 n.314
DM 26/8/92

DM 09/04/94

DM 30/06/95 n.418

DM 18/03/96

DM 19/08/96

D.Lgs 25/09/96

CEIl 11-26

CEI' 17-5/CEI 17-13/CEI 17-43/CE| 17-48/CE| 17-52
CEIl 20-40/CEI 23-20/CEl 23-42/CEI 23-44

CEl 31-26/CEI 31-34/CEl 31-35

CEl 64-2/CEI 64-4/CE| 84-7/CE| 64-8/CEI 64-13/CEIl
64-14/CEl 64-15/CEI 64-50/CEl 64-52

IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica
descrizione

norme legislative specifiche

norme volontarie specifiche

13 .22
IMPIANTI ELETTRICI
Apparecchiature ed utilizzatori

Insieme degli elementi tecnici aventi funzione di utilizzare I'energia elettrica
e trasformarla in altra fonte energetica.

DPR 27/4/55 n.547

DPR 07/01/56 n.164

Legge 01/03/68 n.186

Legge 18/10/77 n.791

DPR 29/07/82 n.577

Legge 05/03/90 n.46

Legge 28/03/91 n.109

DPR 6/12/91 n.447

DM 20/02/92

DM 20/5/92 n.569

DM 23/05/92 n.314

DM 26/8/92

DM 09/04/94

D.Lgs 9/04/2008, n. 81

DM 30/06/95 n.418

DM 18/03/96

DM 19/08/96

D.Lgs 25/09/96

CEIl 31-26

CEIl 62-5/CE| 64-2/CEI 64-4/CEI 64-7/CEI 64-8
CEIl 64-13/CEI 64-14/CEI 64-15/CEIl 64-50/CEI
64-52

UNI 1838/UNI 10380/UNI 10439

IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica
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Impianto di terra e parafulmini
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descrizione Insieme degli elementi tecnici aventi funzione di protezione da contatti
accidentali e da scariche atmosferiche, delle risorse umane e strumentali.
norme legislative specifiche DPR 27/4/55 n.547

DPR 07/01/56 n.164

Legge 01/03/68 n.186

Legge 18/10/77 n.791

DPR 29/07/82 n.577

Legge 05/03/90 n.46

Legge 28/03/91 n.109

DPR 6/12/91 n.447

DM 20/02/92

DM 20/5/92 n.569

DM 23/05/92 n.314

DM 26/8/92

DM 09/04/94

D.Lgs 9/04/2008, n. 81

DM 30/06/95 n.418

DM 18/03/96

DM 19/08/96

D.Lgs 25/09/96
norme volontarie specifiche CEl 11-37

CEl 64-4/CEl 64-7/CE| 64-8/CE| 64-12/CEl|

64-50/CE| 64-52

CEIl 81-1/CEl 81-4

SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Protezioni antincendio

codice 14 .11

classe di unita tecnologica IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI

unita tecnologica Protezioni antincendio

descrizione insieme di elementi tecnici idonei alla protezione attiva e passiva dagli
incendi.

norme legislative specifiche DPR 27/4/55 n.547

DPR 07/01/56 n.164
Legge 01/03/68 n.186
Legge 18/10/77 n.791
DPR 29/07/82 n.577
Legge 05/03/90 n.46
Legge 28/03/91 n.109
DPR 6/12/91 n.447
DM 20/02/92
DM 20/5/92 n.569
DM 23/05/92 n.314
DM 26/8/92
DM 09/04/94
D.Lgs 9/04/2008, n. 81
DM 30/06/95 n.418
DM 18/03/96
DM 19/08/96
D.Lgs 25/09/96

norme volontarie specifiche CEI 64-50/CEIl 64-52
UNI EN 3-1/5
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UNI EN 54/UNI EN 671

UNI 9489/UNI 9490/UNI 9491
UNI 9723/UNI 9795/UNI 10877
UNI 802

SCHEDE ANAGRAFICA U.T. - AREE ESTERNE

AREE ESTERNE / Aree pedonali -

codice
classe di unita tecnologica
unita tecnologica

AREE ESTERNE / Aree carrabili

codice
classe di unita tecnologica
unita tecnologica

AREE ESTERNE / Aree a verde

codice
classe di unita tecnologica
unita tecnologica

AREE ESTERNE / Fognatura

codice
classe di unita tecnologica
unita tecnologica

AREE ESTERNE / llluminazione

codice
classe di unita tecnologica
unita tecnologica

norme legislative specifiche
norme volontarie specifiche

AREE ESTERNE / Innaffiamento

codice
classe di unita tecnologica
unita tecnologica

marciapiedi

16 .03
AREE ESTERNE
Aree pedonali - marciapiedi

16 .06
AREE ESTERNE
Aree carrabili

16 .09
AREE ESTERNE
Aree a verde

16 .12
AREE ESTERNE
Fognatura

16 .15
AREE ESTERNE
llluminazione

L. 46/90 - DPR 447/91
CEI 64-8

16 .18
AREE ESTERNE
Innaffiamento

AREE ESTERNE / Cancelli e recinzioni

codice
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classe di unita tecnologica AREE ESTERNE
unita tecnologica Cancelli e recinzioni

AREE ESTERNE / Arredo urbano

codice 16 .31
classe di unita tecnologica AREE ESTERNE
unita tecnologica Arredo urbano
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MANUALE DI MANUTENZIONE
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MANUALE DI MANUTENZIONE

STRUTTURA / Di fondazione / dirette

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

01.01.01
STRUTTURA
Di fondazione
dirette

STRUTTURA / Di fondazione / indirette

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

01.01 .02
STRUTTURA
Di fondazione
indirette

STRUTTURA / Di elevazione / verticali in c.a.

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

C.2. costo di produzione

segni piu frequenti di anomalia

01.02 .01

STRUTTURA
Di elevazione
verticali in c.a.

C. scheda tecnica - descrizione
N

G. anomalie

fessurazioni, lesione, cedimento, fratturazione,
movimenti relativi tra i giunti, bolle d'aria, croste,
decolorazione, depositi superficiali, efflorescenze,
erosione, macchie, cavillature

STRUTTURA / Di elevazione / orizzontali o inclinate in c.a.

codice

classe dj unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

C.2. costo di produzione

segni piu frequenti di anomalia
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01.02 .02

STRUTTURA

Di elevazione

orizzontali o inclinate in c.a.

C. scheda tecnica - descrizione
N

G. anomalie

fessurazioni, lesione, cedimento, fratturazione,
movimenti relativi tra i giunti, bolle d'aria, croste,
decolorazione, depositi superficiali, efflorescenze,
erosione, macchie, cavillature
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STRUTTURA / Di elevazione / spaziali in c.a.

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

C.2. costo di produzione

segni piu frequenti di anomalia

01.02 .03

STRUTTURA
Di elevazione
spaziali in c.a.

C. scheda tecnica - descrizione
N

G. anomalie

fessurazioni, lesione, cedimento, fratturazione,
movimenti relativi tra i giunti, bolle d'aria, croste,
decolorazione, depositi superficiali, efflorescenze,
erosione, macchie, cavillature

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura / intonaco interno

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

segni pit frequenti di anomalia

indicazioni

02 .01 .02

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE
Muratura

intonaco interno

G. anomalie

- efflorescenze, piccoli distacchi e rigonfiamenti,
microfessurazioni;

- attacco biologico (funghi, muffe, licheni, alghe,
etc.),

- bollature superficiali;

- croste;

- microfessurazioni.

- rigonfiamenti.

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
pulizia

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura/ intonaco esterno

codice

classe di unjta tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

segni piu frequenti di anomalia
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02 .01 .03

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE
Muratura

intonaco esterno

G. anomalie

- efflorescenze, piccoli distacchi e rigonfiamenti,
microfessurazioni;

- attacco biologico (funghi, muffe, licheni, alghe,
etc.);

- distacchi consistenti;

- fessurazioni;

- disgregazione;
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indicazioni

- rigonfiamenti.

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
nessuna

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura / coloritura interna

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

segni piu frequenti di anomalia

indicazioni

02 .01.09

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE
Muratura

coloritura interna

G. anomalie

- presenza di rigonfiamenti, distacchi e croste;
- alterazione cromatica;

- depositi superficiali;

- macchie e graffiti;

- formazioni di muffe

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
pulizia

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Muratura / coloritura esterna

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

segni piu frequenti di anomalia

indicazioni

02 .01 .10

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE
Muratura

coloritura esterna

G. anomalie

- presenza di rigonfiamenti, distacchi e croste:
- alterazione cromatica;

- depositi superficiali;

- macchie e graffiti;

- formazioni di muffe

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
nessuna

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Infissi / infissi in legno

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

segni piu frequenti di anomalia

Pag. 14 di 87

02 .02 .01

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE
Infissi

infissi in legno

G. anomalie

- alterazione cromatica;

- degrado del rivestimento con presenza di
screpolature o bolle;
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- degrado delle guarnizioni e dei sigillanti;

- opacizzazini delle parti vetrate;

- infiltrazioni d'acqua perimetrali;

- corrosione delle squadre metalliche,

- rottura degli organi di manovra;

- putredine e tarlatura dei controtelai;

- cattiva squadratura e scollamento delle connessioni
dei telai;

- infiltrazioni profonde di umidita con rigonfiamenti e
putredini dei telai.

H. manutenzioni eseguibili dall’'utente
indicazioni - ispezioni

- lubrificazioni

- pulizie effettuabili dall'interno.

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Infissi / infissi metallici

codice 02 .02 .03

classe di unita tecnologica CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE
unita tecnologica Infissi

classe di elementi tecnici infissi metallici

C. scheda tecnica - descrizione

C.1. caratteristiche tecnico commerciali

C.2. caratteristiche fisico/meccaniche
sistemi di oscuramento incorporati N

C.3. caratteristiche funzionali

F. livello minimo delle prestazioni
soglie minime ammissibili per la tenuta - deve essere garantita la tenuta all'aria ed all'acqua
e l'isolamento
secondo le specifiche del costruttore o le norme
tecniche di riferimento.

G. anomalie
segni pit frequenti di anomalia - alterazione e degrado delle finiture;
- corrosione delle giunzioni e della ferramenta;
- degrado dei sigillanti e delle guarnizioni;
- opacizzazini delle parti vetrate;
- condense superficiali;
- infiltrazioni perimetrali di acqua;
- perdita di tenuta all'aria;
- corrosione dei profili;
- deformazione dei profili e dei telai con perdita degli
squadri e difficolta di apertura e chiusura;
- rottura degli organi di manovra.

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni - ispezioni,

- lubrificazioni;

- pulizie effettuabili dall'interno.

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Infissi / persiane avvolgibili in plastica
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codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

avvolgitore automatico

segni piu frequenti di anomalia

indicazioni

02 .02 .09

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE
Infissi

persiane avvolgibili in plastica

C. scheda tecnica - descrizione
N

G. anomalie

- apertura difficile;

- alterazione cromatica;

- fragilita delle stecche per polimerizzazione;

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
- ispezioni;

- pulizia;

- sostituzioni di cinghie.

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE / Complementi / parapetti metallici

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

segni piu frequenti di anomalia

indicazioni

02 .09 .05

CHIUSURA VERTICALE PERIMETRALE
Complementi

parapetti metallici

G. anomalie
- riduzione della stabilita;
- corrosioni

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
- ispezioni

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE / Solai a terra / struttura

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

segni piu frequenti di anomalia

indicazioni
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03 .01 .01

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE
Solai a terra

struttura

G. anomalie

fessurazioni, lesione, cedimento, fratturazione,
movimenti relativi tra i giunti, bolle d'aria, croste,
decolorazione, depositi superficiali, efflorescenze,
erosione, macchie, cavillature

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
nessuna
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CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE / Solai a terra / coibentazione

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

segni pit frequenti di anomalia

03.01 .02

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE
Solai a terra

coibentazione

G. anomalie
- degrado coibente per imbibizione d'acqua

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE / Solai a terra / barriera al vapore

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

segni piu frequenti di anomalia

03.01.03

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE
Solai a terra

barriera al vapore

G. anomalie
- rottura

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE / Solai a terra / pavimentazione

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

segni piu frequenti di anomalia
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03.01.04

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE
Solai a terra

pavimentazione

G. anomalie

| segni di anomalie e degrado dipendono dal tipo di
pavimenti.

Pavimenti in ceramica:

- presenza di cavillature e scheggiature, corrosioni
della superficie e dei giunti e di depositi superficiali;
- presenza di abrasioni, scheggiature estese,
picchettature;

- efflorescenze e muffe soprattutto in corrispondenza
dei giunti;

- punzonature, perforazioni e sfaldamento di
elementi;

- distacchi che possono riguardare sia singoli
elementi che zone estese di rivestimento;

- fessurazioni ed abbassamento locale del
sottofondo.

Pavimenti in cotto:

- presenza di cavillature e scheggiature, abrasioni e
corrosioni dei giunti e di depositi superficiali;

- efflorescenze e muffe permanenti soprattutto in
corrispondenza dei giunti;

- formazione di crepe e fenditure che riguardano
lintero spessore degli elementi;

- distacchi dei singoli elementi;

- fessurazioni ed abbassamento locale del
sottofondo.

Pavimenti lapidei:

- corrosione della superficie e dei giunti
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- efflorescenze, muffe permanenti e insediamento di
microorganismi;

- fori, crepe e sbeccature;

- abrasioni, scheggiature e incrinature superficiali;
- incurvamento e rigonfiamento di elementi:

- sfaldamento della superficie;

- distacchi di uno o piu elementi;

- fessurazioni passanti e frantumazioni

- sollevamento e distacco dal supporto

- sgretolamento.

Pavimenti in legno

- presenza di depositi superficiali e scheggiature;
- abrasioni, apertura dei giunti;

- incisioni, punzonature, graffiature;

- attacco da insetti xilofagi;

- distacchi;

- fessurazini;

- inarcamento e sollevamento;

- infezione da funghi;

- ritenzione di umidita.

Pavimentazioni continue in calcestruzzo:

- presenza di scheggiature, sfarinamento sfioriture ed
efflorescenze;

- manifestazioni di abrasioni, sgretolamento degli
spigoli e screpolature;

- formazione di cavita superficiali;

- attacco da solfati;

- cedimenti:

- crepe e fessurazini.

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE / Solai su spazi esterni aperti / struttura

codice 03.03.01
classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE
unita tecnologica Solai su spazi esterni aperti
classe di elementi tecnici struttura
G. anomalie
segni piu frequenti di anomalia fessurazioni, lesione, cedimento, fratturazione,

movimenti relativi tra i giunti, bolle d'aria, croste,
decolorazione, depositi superficiali, efflorescenze,
erosione, macchie, cavillature

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni nessuna

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE / Solai su spazi esterni aperti / coibentazione

codice 03.03.02
classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE
unita tecnologica Solai su spazi esterni aperti
classe di elementi tecnici coibentazione
G. anomalie
segni piu frequenti di anomalia - degrado coibente per imbibizione d'acqua
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CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE / Solai su spazi esterni aperti / barriera al vapore

codice 03.03.03

classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE
unita tecnologica Solai su spazi esterni aperti

classe di elementi tecnici barriera al vapore

G. anomalie
segni piu frequenti di anomalia rottura

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE / Solai su spazi esterni aperti / impermeabilizzazione

codice 03.03.04

classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE

unita tecnologica Solai su spazi esterni aperti

classe di elementi tecnici impermeabilizzazione
G. anomalie

segni piu frequenti di anomalia - rigonfiamento, distacco dei risvolti, bollatura, difeto
dei giunti

CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE / Solai su spazi esterni aperti / pavimentazione

codice 03.03.05

classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE
unita tecnologica Solai su spazi esterni aperti

classe di elementi tecnici pavimentazione

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / struttura

codice 04 .01.01

classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
unita tecnologica Copertura a terrazza

classe di elementi tecnici struttura

G. anomalie

segni piu frequenti di anomalia fessurazioni, lesione, cedimento, fratturazione,
movimenti relativi tra i giunti, bolle d'aria, croste,
decolorazione, depositi superficiali, efflorescenze,
erosione, macchie, cavillature

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni nessuna

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / coibentazione

codice 04 .01 .02
classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
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unita tecnologica Copertura a terrazza
classe di elementi tecnici coibentazione

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / barriera al vapore

codice 04 .01 .03

classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
unita tecnologica Copertura a terrazza

classe di elementi tecnici barriera al vapore

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / impermeabilizzazione

codice 04 .01 .04

classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERICRE

unita tecnologica Copertura a terrazza

classe di elementi tecnici impermeabilizzazione
G. anomalie

segni piu frequenti di anomalia - rigonfiamento, distacco dei risvolti, bollatura, difeto
dei giunti

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / pavimento in aderenza

codice 04 .01 .05

classe dj unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERICRE
unita tecnologica Copertura a terrazza

classe di elementi tecnici pavimento in aderenza

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / pavimento galleggiante

codice 04 .01 .06

classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
unita tecnologica Copertura a terrazza

classe di elementi tecnici pavimento galleggiante

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / intonaco interno

codice 04 .01 .07

classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
unita tecnologica Copertura a terrazza

classe di elementi tecnici intonaco interno

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / canali di gronda e bocchettoni

codice 04 .01 .08

classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
unita tecnologica Copertura a terrazza

classe di elementi tecnici canali di gronda e bocchettoni
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CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / coloritura interna

codice 04 .01 .09

classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
unita tecnologica Copertura a terrazza

classe di elementi tecnici coloritura interna

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Copertura a terrazza / protezioni pesanti della
impermeabilizzazione

codice 04 .01 .10

classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
unita tecnologica Copertura a terrazza

classe di elementi tecnici protezioni pesanti della impermeabilizzazione

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Complementi / scossaline

codice 04 .04 .04

classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
unita tecnologica Complementi

classe di elementi tecnici scossaline

G. anomalie
segni piu frequenti di anomalia ostruzione, inadeguatezza, ossidazione, corrosione

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni pulizia (se eseguita in condizione sicure)

CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE / Complementi / dispositivi permanenti antinfortunistici

codice 04 .04 .07

classe di unita tecnologica CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
unita tecnologica Complementi

classe di elementi tecnici dispositivi permanenti antinfortunistici

G. anomalie
segnij piu frequenti di anomalia ossidazione, corrosione, difetti ancoraggio

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni ispezione (se eseguibile in condizioni sicure)

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / intonaci

codice 05.01.02

classe di unita tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
unita tecnologica Pareti interne

classe di elementi tecnici intonaci
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segni piu frequenti di anomalia

indicazioni

G. anomalie
alterazione cromatica, deposito superficiale,
efflorescenza, alveolizzazione, esfoliazione, erosione

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
pulizia

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / zoccolini e cornice porte

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

indicazioni

05.01.05

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
Pareti interne

zoccolini e cornice porte

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
fessurazione, rottura, distacco (marciume,
esfoliazione, presenza di microrganismi se di legno)

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / coloritura

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

segni piu frequenti di anomalia

indicazioni

05 .01 .06

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
Pareti interne

coloritura

G. anomalie

- presenza di rigonfiamenti, distacchi e croste:
- alterazione cromatica;

- depositi superficiali;

- macchie e graffiti;

- formazioni di muffe

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
pulizia

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Pareti interne / rivestimenti ceramici

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnojogica

classe di elementi tecnici

segni piu frequenti di anomalia

indicazioni
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05 .01 .09

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
Pareti interne

rivestimenti ceramici

G. anomalie
scagliatura, rottura, deformazione

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
pulizia
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PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Serramenti / porte di legno

codice 05 .02 .01

classe di unita tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
unita tecnologica Serramenti

classe di elementi tecnici porte di legno

PARTIZIONE VERTICALE INTERNA / Serramenti / porte REI

codice 05.02 .05

classe di unita tecnologica PARTIZIONE VERTICALE INTERNA
unita tecnologica Serramenti

classe di elementi tecnici porte REI

PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA / Solai intermedi e soppalchi / pavimento lapideo

codice 06 .01 .02

classe di unita tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE INTERNA
unita tecnologica Solai intermedi e soppalchi

classe di elementi tecnici pavimento lapideo

G. anomalie

segni piu frequenti di anomalia abrasione, erosione, scagliatura, disgregazione,
rigonfiamento, deformazione, lesione, rottura,
distacco, lacuna

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni pulizia

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA / Balconi, logge e passerelle / pavimento lapideo

codice 07 .01.02

classe di unita tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA
unita tecnologica Balconi, logge e passerelle

classe di elementi tecnici pavimento lapideo

G. anomalie

segni pits frequenti di anomalia abrasione, erosione, scagliatura, disgregazione,
rigonfiamento, deformazione, lesione, rottura,
distacco, lacuna

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni pulizia

PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA / Balconi, logge e passerelle / pavimento in cotto

codice 07 .01 .05
classe di unita tecnologica PARTIZIONE ORIZZONTALE ESTERNA
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unita tecnologica Balconi, logge e passerelle
classe di elementi tecnici pavimento in cotto
G. anomalie
segni piu frequenti di anomalia efflorescenza, abrasione, erosione, scagliatura,

disgregazione, rigonfiamento, deformazione, lesione,
rottura, distacco, lacuna

H. manutenzioni eseguibili dall'utente
indicazioni pulizia

IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / quadri di media tensione

codice 13.20.01

classe di unita tecnologica IMPIANT! ELETTRICI

unita tecnologica Alimentazione

classe di elementi tecnici quadri di media tensione

descrizione Quadro per il sezionamento e la protezione delle linee di alimentazione

elettrica a media tensione della Sede <...>.

IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / trasformatori

codice 13.20.02

classe di unita tecnologica IMPIANT! ELETTRICI

unita tecnologica Alimentazione

classe di elementi tecnici trasformatori

descrizione Apparecchiature di trasformazione da media tensione a bassa tensione

(400 V), per l'alimentazione dell'impianto elettrico della Sede .<...>.

IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / gruppo elettrogeno

codice 13.20.03

classe di unita tecnologica IMPIANT! ELETTRICI
unita tecnologica Alimentazione

classe di elementi tecnici gruppo elettrogeno

C. scheda tecnica - descrizione
C.3. caratteristiche funzionali
C.3.1. motore N
C.3.2. alternatore N

IMPIANTI ELETTRICI / Alimentazione / gruppo di continuita (UPS)

codice 13.20 .04

classe di unita tecnologica IMPIANT! ELETTRICI
unita tecnologica Alimentazione

classe di elementi tecnici gruppo di continuita (UPS)

C. scheda tecnica - descrizione
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tipo

C.3..1. batterie
fipo

off-line/on-line

C.3. caratteristiche funzionali
N

off-linefon-line

IMPIANTI ELETTRICI / Distribuzione / quadri di bassa tensione

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

descrizione

categoria

tipologia costruttiva
tipologia installativa
dimensioni/peso

13.21.01

IMPIANT! ELETTRICI
Distribuzione

quadri di bassa tensione

Apparecchiature assemblate di protezione e di manovra per bassa
tensione.

C. scheda tecnica - descrizione
AS/ANS/ASD/ASC

APERTO (a giorno)/CHIUSO (in scomparti o celle)
PRINCIPALE/SECONDARIO/DI MANOVRA/ECC:
procedure di conduzione tecnicas Testog 40,0
C.3. caratteristiche funzionali

IMPIANT! ELETTRICI / Distribuzione / condutture

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

13.21 .02

IMPIANT! ELETTRICI
Distribuzione
condutture

IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / apparecchiature

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

tipo

13.22 .01

IMPIANTI ELETTRICI
Apparecchiature ed utilizzatori
apparecchiature

C. scheda tecnica - descrizione
comando, protezione, ecc.
C.3. caratteristiche funzionali

IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / illuminazione

codice

classe di unita tecnologica
uhita tecnologica

classe di elementi tecnici

tipo
categoria
tipologia installativa
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13.22 .02

IMPIANTI ELETTRICI
Apparecchiature ed utilizzatori
illuminazione

C. scheda tecnica - descrizione
NORMALE/EMERGENZA/NOTTURNA
civile/residenziale/terziario/industriale/ecc.
incasso/plafone/sistemi luminosi/giardino/ecc.
C.3. caratteristiche funzionali
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IMPIANTI ELETTRICI / Apparecchiature ed utilizzatori / utilizzatori

codice 13.22 .03

classe di unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI

unita tecnologica Apparecchiature ed utilizzatori
classe di elementi tecnici utilizzatori

C. scheda tecnica - descrizione
tipo trasportabile/mobile/portatile/fisso
C.3. caratteristiche funzionali

IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini / impianto di terra

codice 13.23.01

classe di unita tecnologica IMPIANT! ELETTRICI

unita tecnologica Impianto di terra e parafulmini
classe di elementi tecnici impianto di terra

IMPIANTI ELETTRICI / Impianto di terra e parafulmini / impianto di protezione da scariche
atmosferiche

codice 13.23.02

classe di unita tecnologica IMPIANTI ELETTRICI

unita tecnologica Impianto di terra e parafulmini

classe di elementi tecnici impianto di protezione da scariche atmosferiche

C. scheda tecnica - descrizione
tipo impianto BASE/INTEGRATIVO
C.3. caratteristiche funzionali

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Protezioni antincendio / impianto di spegnimento manuale

codice 14 .11.01

classe di unita tecnologica IMPIANTI1 DI SICUREZZA E SPECIALI
unita tecnologica Protezioni antincendio

classe di elementi tecnici impianto di spegnimento manuale

C. scheda tecnica - descrizione

C.2.1. idrante N
C.2.2. naspo N
C.2.3. rete N

C.3. caratteristiche funzionali

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Protezioni antincendio / estintori

codice 14 11 .02
classe di unita tecnologica IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI
unita tecnologica Protezioni antincendio
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classe di elementi tecnici estintori

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Protezioni antincendio / impianto di spegnimento
automatico

codice 14 .11 .03

classe di unita tecnologica IMPIANT! Dt SICUREZZA E SPECIALI
unita tecnologica Protezioni antincendio

classe di elementi tecnici impianto di spegnimento automatico

C. scheda tecnica - descrizione

C.2.1. riserva/contenitore N
C.2.2. erogatore N
C.2.3 rete N

C.3. caratteristiche funzionalj

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Protezioni antincendio / sistema di compartimentazione e
ventilazione

codice 14 11 .04

classe di unita tecnologica IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI

unita tecnologica Protezioni antincendio

classe di elementi tecnici sistema di compartimentazione e ventilazione

C. scheda tecnica - descrizione
C.2.1. elementi N
strutturali/muratura/sigillanti
C.2.2. porte/serrande/attuatori N
C.2.3. estrattorifevacuatori/attuatori N
C.2.4. canalizzazione N
C.3. caratteristiche funzionali

IMPIANTI DI SICUREZZA E SPECIALI / Protezioni antincendio / impianto rivelazione incendio, gas
e allagamento

codice 14 .11 .05

classe di unita tecnologica IMPIANT! DI SICUREZZA E SPECIALI

unita tecnologica Protezioni antincendio

classe di elementi tecnici impianto rivelazione incendio, gas e allagamento

AREE ESTERNE / Aree pedonali - marciapiedi / pavimento di varia natura

codice 16 .03.03

classe di unita tecnologica AREE ESTERNE

unita tecnologica Aree pedonali - marciapiedi
classe di elementi tecnici pavimento di varia natura

AREE ESTERNE / Aree pedonali - marciapiedi / massicciata
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codice 16 .03 .11

classe di unita tecnologica AREE ESTERNE

unita tecnologica Aree pedonali - marciapiedi
classe di elementi tecnici massicciata

AREE ESTERNE / Aree carrabili / manto asfaltato o di calcestruzzo

codice 16 .06 .03

classe di unita tecnologica AREE ESTERNE

unita tecnologica Aree carrabili

classe di elementi tecnici manto asfaltato o di calcestruzzo

AREE ESTERNE / Aree carrabili / massicciata

codice 16 .06 .06
classe di unita tecnologica AREE ESTERNE
unita tecnologica Aree carrabili
classe di elementi tecnici massicciata

AREE ESTERNE / Aree a verde / prati

codice 16 .09 .01

classe di unita tecnologica AREE ESTERNE
unita tecnologica Aree a verde
classe di elementi tecnici prati

AREE ESTERNE / Aree a verde / siepi

codice 16 .09 .06
classe di unita tecnologica AREE ESTERNE
unita tecnologica Aree a verde
classe di elementi tecnici siepi

AREE ESTERNE / Aree a verde / arbusti e alberi

codice 16 .09 .11

classe di unita tecnologica AREE ESTERNE
unita tecnologica Aree a verde
classe di elementi tecnici arbusti e alberi

AREE ESTERNE / Fognatura / pozzetti e caditoie

codice 16 .12.03
classe di unita tecnologica AREE ESTERNE
unita tecnologica Fognatura
classe di elementi tecnici pozzetti e caditoie
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AREE ESTERNE / Fognatura / collettori

codice 16 .12 .06

classe di unita tecnologica AREE ESTERNE
unita tecnologica Fognatura
classe di elementi tecnici collettori

AREE ESTERNE / Fognatura / fosse biologiche

codice 16 .12 .09

classe di unita tecnologica AREE ESTERNE
unita tecnologica Fognatura
classe di elementi tecnici fosse biologiche

AREE ESTERNE / llluminazione / rete e quadri

codice 16 .15 .01

classe di unita tecnologica AREE ESTERNE
unita tecnologica lluminazione
classe di elementi tecnici rete e quadri

AREE ESTERNE / llluminazione / corpi illuminanti

codice 16 .15 .06

classe di unita tecnologica AREE ESTERNE
unita tecnologica llluminazione
classe di elementi tecnici corpi lluminanti

AREE ESTERNE / Innaffiamento / rete

codice 16.18 .01

classe di unita tecnologica AREE ESTERNE
unita tecnologica Innaffiamento
classe di elementi tecnici rete

AREE ESTERNE / Innaffiamento / diffusori

codice 16 .18 .06

classe di unita tecnologica AREE ESTERNE
unita tecnologica Innaffiamento
classe di elementi tecnici diffusori

AREE ESTERNE / Cancelli e recinzioni / cancelli

codice 16.21 .03

classe di unita tecnologica AREE ESTERNE
unita tecnologica Cancelli e recinzioni
classe di elementi tecnici cancelli
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AREE ESTERNE / Cancelli e recinzioni / recinzioni

codice

classe dj unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

16 .21 .06

AREE ESTERNE
Cancelli e recinzioni
recinzioni

AREE ESTERNE / Cancelli e recinzioni / tralicci, fili e reti

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

16 .21 .11

AREE ESTERNE
Cancelli e recinzioni
tralicci, fili e reti

AREE ESTERNE / Arredo urbano / panchine

codice

classe dj unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici

16 .31 .01

AREE ESTERNE
Arredo urbano
panchine

AREE ESTERNE / Arredo urbano / fioriere

codice

classe di unita tecnologica
unita tecnologica

classe di elementi tecnici
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16 .31 .06

AREE ESTERNE
Arredo urbano
fioriere
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